
Reiteralmquelle:Reiteralmquelle:
Mindestschüttung ca. 3 l/sMindestschüttung ca. 3 l/s
Maximalschüttung ca. 5 l/sMaximalschüttung ca. 5 l/s

Quellsammelschacht U3Quellsammelschacht U3
Bereich ReiteralmBereich Reiteralm
Höhe: ca. 1100müaM.Höhe: ca. 1100müaM.

Quellleitung HB ReiterQuellleitung HB Reiter

HB ReiterHB Reiter
Höhe ca. 900müaM.Höhe ca. 900müaM.
Speichervolumen: 300m³Speichervolumen: 300m³

PVC DN 100PVC DN 100

Kösselquellen: ca.Kösselquellen: ca.
Mindestschüttung ca. 18 l/sMindestschüttung ca. 18 l/s
Maximalschüttung ca. 100 l/sMaximalschüttung ca. 100 l/s

QuellsammelschachtQuellsammelschacht
Bereich KösselquellenBereich Kösselquellen
Höhe: ca. 990 müaM.Höhe: ca. 990 müaM.

Quellleitung HB UllachQuellleitung HB Ullach
Stahlguss DN 250Stahlguss DN 250

HB Badhaus Höhe ca. 900 müaM.HB Badhaus Höhe ca. 900 müaM.
Speichervolumen: 500m³Speichervolumen: 500m³

Quellleitung HB BadhausQuellleitung HB Badhaus
PE DN 100PE DN 100

Versorgungsgebiet LeogangVersorgungsgebiet Leogang
Dorf - EckingDorf - Ecking

DMADMA

Versorgungsgebiet LeogangVersorgungsgebiet Leogang
HüttenHütten

HochzoneHochzone
MadreitMadreit

DrucksteigerungsanlageDrucksteigerungsanlage
Madreit bei ObjektMadreit bei Objekt
Leogang 5, PfarrhofLeogang 5, Pfarrhof

QuellsammelschachtQuellsammelschacht
BereichBereich
RotenbrunnquellenRotenbrunnquellen
Rechts Q1Rechts Q1

QuellsammelschachtQuellsammelschacht
Q3Q3

U2U2
kurzgeschlossenkurzgeschlossen

U1U1
kurzgeschlossenkurzgeschlossen

HB Sonnberg.HB Sonnberg.
Speichervolumen: 10m³Speichervolumen: 10m³

VG SonnbergVG Sonnberg
PriestereggPriesteregg

QuellsammelschachtQuellsammelschacht
BereichBereich
RotenbrunnquellenRotenbrunnquellen
Links Q2Links Q2

Rothenbrunnquellen:Rothenbrunnquellen:
Mindestschüttung ca. 2  l/sMindestschüttung ca. 2  l/s
Maximalschüttung ca. 30 l/sMaximalschüttung ca. 30 l/s

HochzoneHochzone
StockingStocking

Drucksteigerungsanlage RainDrucksteigerungsanlage Rain
südöstlich Objekt Rain 84südöstlich Objekt Rain 84

HB UllachHB Ullach
Höhe ca. 850 müaM.Höhe ca. 850 müaM.
Speichervolumen: 500m³Speichervolumen: 500m³

VG Wassergen.VG Wassergen.
LenzingLenzing

Containerbauwerk für prov.Containerbauwerk für prov.
Drucksteigerungs-,Drucksteigerungs-,
MinderungsanlageMinderungsanlage
Notversorgung mit der WGNotversorgung mit der WG
Lenzing an derLenzing an der
Gemeindegrenze zuGemeindegrenze zu
SaalfeldenSaalfelden

DMADMADSADSA

Drucksteigerung HB BadhausDrucksteigerung HB Badhaus
- Zwischbergen- Zwischbergen

UVUV UV DesinfektionUV Desinfektion
HB UllachHB Ullach

Abzweigung BadhausAbzweigung Badhaus
UV Anlage GunzenreithUV Anlage GunzenreithUVUV

TWTW
KWKW

TWKW UllachTWKW Ullach
60kW60kW

DruckreduzierschachtDruckreduzierschacht
HartlbrückeHartlbrücke

Legende:Legende:
QuelleQuelle

HochbehälterHochbehälter

SchachtSchacht

DrucksteigerungsanlageDrucksteigerungsanlage

DruckminderungsanlageDruckminderungsanlage

WasserzählerWasserzähler

VersorgungsgebietVersorgungsgebiet

SchutzgebietSchutzgebiet

ausgeleitetausgeleitet

LeitungsnetzLeitungsnetz

TWTW
KWKW

TW-KraftwerkTW-Kraftwerk
(Turbine+Generator)(Turbine+Generator)

UV- DesinfektionUV- DesinfektionUVUV

gez.: TR 06.06.2023gez.: TR 06.06.2023

Projekt/ Vorhaben:Projekt/ Vorhaben:SchemaSchema
Trinkwasserversorgung der  Gemeinde LeogagTrinkwasserversorgung der  Gemeinde Leogag
Ergänzung durch Projekt Kösselquellen 2020Ergänzung durch Projekt Kösselquellen 2020


